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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CROSIA CROSIA, 27/09/2025
Prot. 0006970 del 277092025
V-9 (Uscita)

AL SINDACO DEL COMUNE DI CROSIA (CS)

Dott.ssa Maria Teresa Aiello
ALL’ASSESSORE Al LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CROSIA (CS)
Ing. Ginseppe Pedace

AL RESPONSABILE DI SETTORE DEL COMUNE DI CROSIA (CS)

Arch, Luigi Lepera

AGLIATTI

OGGETTO: Obblighi d’Intervento e di messa in sicurezza per |’Ente proprietario dei Plessi Scolastici
dell’Istituto Comprensivo Statale “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” - CROSIA-MIRTO"” (CS)
Via della Scienza, n.°26.

1. Premessa.

L’Istituto Comprensivo Statale “Elema Lucrezia Cornaro Piscopia” svolge [’attivitd di Scuola Statale
dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado con sede legale in Via della Scienza in Mirto.

Il Legale Rappresentante dell’Istituto Comprensivo, in qualita di Dirigente, & la dott.ssa Rachele Anna Donnici.
L’Istituto Comprensivo “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia - CROSIA-MIRTO, per ’anno scolastico 2025/2026, si

compone dei seguenti Plessi:

v" Plesso ubicato in via della Scienza formato da 15 classi:

e Scuola Secondaria di 1° grado
Responsabile di Plesso la prof. Parrotta Anna.

v' Plesso via dell’Arte formato da 11 classi Scuola Primaria e 4 Sezioni Scuola dell’Infanzia
o Scuola dell’Infanzia
Referente di Plesso I’ins. Campana Lucrezia

e Scuola Primaria
Referente di Plesso I’insegnante Napolitano Stefania

v’ Plesso Via del Sole - Sotto ferrovia - formato da 8 classi Scuola Primaria e 3 Sezioni Scuola dell’Infanzia
e Scuola dell’Infanzia
Referente di Plesso I’insegnante Santoro Giovanna

o  Scuola Primaria
Referente di Plesso I’ins. Marino Sandra.




v Plesso Sorrenti formato da 7 classi Scuola Primaria e 4 Sezioni Scuola dell’Infanzia

o Scuola dell'Infanzia
Referente di Plesso I’ins. Vitale Rosalba
o Scuola Primaria
Referente di Plesso I’insegnante 1’ins. Parrotta Rosa.

2. Le competenze degli Enti locali e dei Dirigenti Scolastici in materia di edilizia scolastica,

Per come da normativa vigente l'art. 3 della Legge 11 gennaio 1996, n.°23, ha disposto che, in attuazione
dell’articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n.°142, alla realizzazione, alla fornitura ¢ alla
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici da destinarsi a sede di scuole dell’Infanzia, Primaria
e Secondaria di I° Grado, provvedano i Comuni.

Gli Enti Locali possono delegare alle scuole, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli
edifici, assicurando, a tal fine, le necessarie risorse finanziarie.

Essi provvedono anche alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze, nonché ai relativi
impianti (in materia, dispongono anche gli artt. 107, 159, 190 e 201 del d.Igs. 297/1994).

Infine, nel caso di allestimento e impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme
sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, 1'Ente Locale competente deve dare alle scuole un parere
obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali, ovvero impegnarsi formalmente ad adeguare gli stessi
contestualmente all'impianto delle attrezzature.

In particolare, tra le funzioni fondamentali dei comuni rientra l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla
competenza delle province (art. 14, co. 27, D.L. 78/2010).

Per completezza, si ricorda che le competenze in materia di edilizia scolastica sono ricomprese anche tra le
funzioni fondamentali dei comuni come pit recentemente individuate ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett.
p), della Costituzione.

Con riguardo alle competenze dei dirigenti scolastici, si evidenzia, innanzitutto, che la normativa vigente relativa
ai loro compiti non contiene un esplicito riferimento all'ambito dell'edilizia scolastica.

Dispone, infatti, in via generale (art. 1, co. 78, L. 107/2015), che il dirigente scolastico, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie,
tecnologiche e materiali, assicurandone il buon andamento.

A tale scopo, il Dirigente dell’Istituzione scolastica, svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e
coordinamento ed ¢ responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio,
secondo quanto previsto dall'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, nonché della valorizzazione delle risorse umane.
Peraltro, responsabilita del dirigente scolastico in materia di edilizia scolastica derivano dalla normativa in materia
di sicurezza nei luoghi di lavoro, costituita dal D. Lgs. 81/2008 che si applica a tutti i settori di attivita privati e
pubblici, e a tutti i lavoratori, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.

Il principale destinatario degli obblighi di sicurezza &, infatti, il datore di lavoro che, nelle pubbliche
Amministrazioni, & il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale.

Al riguardo, anzitutto, 1'art. 3, co. 2, del d.1gs. 81/2008 ha disposto, per quanto qui interessa, che per gli Istituti di
Istruzione ed Educazione di ogni ordine e grado, le disposizioni del decreto legislativo sono applicate tenendo
conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita organizzative.

A sua volta, l'art. 18, co. 3, ha previsto che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a
pubblici uffici, comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per
effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso, gli obblighi previsti dal decreto legislativo, relativamente a tali interventi, si intendono assolti, da

parte dei Dirigenti Scolastici, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione Comunale competente.
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Tuttavia, al dirigente scolastico non bastera dimostrare che I'infortunio occorso sia stato cagionato da deficienze
strutturali per essere ritenuto esente da responsabilitd, ma dovra provare di aver individuato il rischio (prima
ovviamente dell'evento lesivo) e averlo comunicato tempestivamente al proprietario dell'immobile.

A tal fine la sottoscritta Dirigente Scolastica dell’ Istituto Comprensivo Statale “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”
dott.ssa Rachele Anna Donnici, dovendo dunque vigilare sull'operato dell’Ente Locale e richiedere loro,
puntualmente ed in forma circostanziata, di effettuare tutti gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico
necessari per mantenere nelle scuole le condizioni di sicurezza previste dalla legge e, non avendo optato, secondo
Part. 32, co. 8, 9 e 10, per lo svolgimento diretto dei compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai
Rischi, ed avendo designato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, tecnico esperto
esterno alla stessa struttura, con la presente

DICHIARA

di avere redatto, per il suo Istituto Comprensivo Statale “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”, il Documento di
Valutazione del rischio (DVR) nel quale sono riportate le modalita di individuazione del rischio, la valutazione
del pericolo concreto, quindi la probabilita di accadimento e I’entita del danno derivante che, con la presente nota,
viene a voi oggi notificato per i vostri obblighi di sicurezza.

Il DVR, nella sua linearita, ha definito un programma di intervento per ogni singolo Plesso che necessita ora, per
quanto le norme vigenti obbligano, una immediata risoluzione da parte dell’Ente Comunale affinché, attraverso
mirati interventi manutentivi ordinari e straordinari, venga assicurata la sicurezza dei locali ¢ degli edifici
scolastici, quindi I’espletamento delle attivita didattiche nel pieno rispetto della salvaguardia della salute sui posti
di lavoro.

Inoltre, il DVR ha anche evidenziato una carenza documentale per ogni Plesso & verso la quale I’Ente dovrebbe
prestare la dovuta attenzione al fine che si possa presto definire un Archivio della Sicurezza per ogni Plesso,
quindi un immediato controllo e una costante verifica di tutti gli adempimenti che, obbligatoriamente, bisogna
assolvere (D.M. 10/3/1998 — Allegato VI°, punto 6.4 e art. 64 del D. Lgs. 81/2008).

3. DVR: Documento di Valutazione dei Rischi.

Le Procedure utilizzate al fine di procedere alla Valutazione del Rischio per I’ Istituto Comprensivo Statale “Elena
Lucrezia Cornaro Piscopia”, sono state articolate sulla scorta dei Verbale di sopralluogo, redatti da ogni
Responsabile e su ogni singolo Plesso, al fine di evidenziare i principali Rischi cosi precisati:

Rischio per il Lavoro praticato e svolto nella Scuola: al fine di valutare le procedure in uso;

Rischio Strutturale: al fine di valutare 1 requisiti dei singoli ambienti di lavoro

Rischio Incendio: Impianti estinguenti fissi (idranti e riserva idrica) € mobili (estintori portatili);

Rischio per presenza di Impianti: al fine di valutare la regola dell’arte degli Impianti Elettrici;

Rischio Microclima: nelle aule e negli ambienti di lavoro amministrativo (uffici)

Rischio per 'uso di VDT postazione, tempi e pause;

Rischio legato alla presenza di caldaie termiche e/o altro;

Rischio da stress Sindrome di Burn out,;

Rischio Maternita. Tutela della Gravidanza,

Rischio Lavoro in Ufficio: postazioni ergonomiche;

Rischio Cadute dall’alto: uso di scale portatili;

Rischio per scivolamento e/o inciampo nell’uso delle scale;

Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi: Postura di movimentazione e spostamento carichi;
Rischio Interferenza: Attivita interferenti;

Rischio Somministrazione farmaci a Scuola. Informazione da acquisire e dare agli Insegnanti
Rischio Igienico e Sanitari e Rischio Chimico: locali adibiti a servizi igienici; a sala mensa; ecc.
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4. Certificazioni, Documenti e Piano d’interventi ¢ messa in sicurezza degli edifici scolastici.

Il Piano di interventi, elaborato a conclusione della Individuazione e Valutazione del Rischio, & parte integrante
del DVR custodito presso la Direzione dell’Istituto Comprensivo Statale “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”.

Avvalendoci anche delle schede di individuazione dei rischi, redatte dai Preposti e Responsabili di Plesso di
seguito si riportano le esigenze per le quali si chiede I’immediato intervento dell’Ente Comunale al fine di
garantire il regolamentare svolgimento delle attivita didattiche in sicurezza.

Le richieste, a seguito di proficuo confronto e supporto del RSPP e del RLS, sono state adattate alla reale
situazione ed articolazione di ogni singolo Plesso in cui si svolge ’attivita didattica ed amministrativa, in quanto
ognuno di essi ha le sue specifiche ed unifichi peculiarita.

Per i Plessi dell’Istituto Comprensivo ubicati in via della Scienza, via dell’Arte, via del Sole-Sotto Ferrovia”,

“Sorrenti” sirichiede la seguente:

Certificazione:

% Certificato di collaudo statico delle strutture o Certificato di idoneita statica. (Via della Scienza, Via del
Sole.);

Collaudo scale di Emergenza.

Certificato di agibilita.

Certificato di prevenzione incendi.

Elaborati grafici con la Planimetria aggiornata e le destinazioni d’uso con il visto dell’ufficio.

Verbale di consegna degli immobili con la loro destinazione d’uso, con specificato il massimo
affollamento per ogni singolo locale.

Nulla osta igienico-sanitario.

Progetto dell’impianto elettrico.

Dichiarazione di conformita alla regola dell’arte per I’impianto elettrico, per il circuito caldaia, per il
circuito delle pompe antincendio, per impianto ascensore (dove presente) e per il locale caldaia.
Progetto e/o documentazione impianto contro le scariche atmosferiche.

Dichiarazione di conformita dell’impianto di adduzione del gas caldaia.

Libretti di omologazione delle caldaie e certificazione di verifica periodica.

Controllo e verifica per tutti gli Impianti installati (caldaie, ascensori, pompe antincendio, manichette
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antincendio).

4 Verifica della idoneita delle scale interne ed esterne, con particolare attenzione ai parapetti ed al loro
rispetto delle altezze e dei passaggi tra le sbarre.

4 Controllo e manutenzione della rete di idranti e verifica ricarica per gli estintori portatili.

4 Controllo e manutenzione dell’impianto di illuminazione di emergenza.

4 Adeguamento dei locali ad elevato carico di incendio (es. uffici amministrativi e di direzione, archivi,
magazzini di deposito materiale) con protezioni attive e passive atte a fronteggiare eventuali incendi.

11 Responsabile di Settore, I’architetto Luigi Lepera ha fatto pervenire per le vie brevi la SCA dei Plessi di
Sorrenti, di Via del Sole/Sottoferrovia, di Via della Scienza e della Palestra di Via della Scienza(manca quella
del Plesso di Via dell’ Arte), comunicando che le stesse sono sostitutive della documentazione su richiesta.

Si chiede rassicurazione per iscritto di quanto dichiarato per le vie brevi.

5. Interventi necessari che si richiedono all’Ente Comunale.

Richiamando la nota di cui al protocollo 0005525 del 16 luglio 2025 per i Plessi formanti I’Istituto Comprensivo
Statale “Elena Lucrezia Cornaro Piscopia” si richiedono i seguenti Urgenti Interventi

Plesso via della Scienza: Scuola Secondaria di I° grado.

» Messa in sicurezza della scala di emergenza;



= Riparazione porte dei bagni degli alunni;

»  Sostituzione di un neon nella Sala Professori;

» Ingresso principale: necessita di una ringhiera di protezione verso il vuoto, lato sinistro;
»  Sostituzione neon negli Uffici di Segreteria;

= Sostituzione neon nelle classi: 27A - 2°C - 27D - I"A - 1"D - 1"'E;

Plesso via dell’ Arte: Scuola Primaria

4 Perdita nel bagno dei/lle docenti del primo piano;

4 Controllo dei sifoni, per evitare il cattivo odore, che arriva dai tubi di scarico;

4 Controllo scarichi di due wc (andrebbero sostituite le molle dei pulsanti) nei bagni accanto alle classi 1A,
27"A e 4C,

# Installazione di sagome e/o altro, atte a proteggere gli alunni contro ’urto accidentale degli spigoli “vivi”
delle cassette contenenti le manichette antincendio;

4 Luci di Emergenza non funzionanti in alcune classi;

Verifica della ricarica degli Estintori gia scaduti nel mese di giugno 2025;

4 Messa in sicurezza di prese di corrente scoperte ad altezza bambino nelle aule.

Plesso via dell’Arte: Scuola dell'Infanzia

4 Verifica per malfunzionamento del maniglione antipanico su una delle Uscite di Emergenza;
# Verifica di funzionalita dei servizi igienici per la scarsa e insufficiente funzionalita delle vaschette di raccolta

e scarico dell’acqua, oltre che della rubinetteria.
4 La cassetta della Pompa Idrica presente nelle Sezioni A e B rappresenta un pericolo per i bambini;
% Porta di Sicurezza molto sollevata rispetto al pavimento che permette I’ entrata di animali e di spifferi;

Plesso Sorrenti: Scuola Primaria e dell Infanzia,

Servizio igienico con scarico che perde acqua al Piano Terra;

Infiltrazioni di acqua dal tetto nei servizi igienici;

Diffusa umidita sul soffitto della classe 2°B;

Molte cassette elettriche, anche se non funzionanti perché privi di filo, sono senza il “tappo” di chiusura;
Si segnalano supporti per termosifoni sporgenti ad altezza di bambino, rappresentano un pericolo

La porta blindata della classe 4"A necessita di una revisione in quanto fa difficolta ad aprirsi/chiudersi.

Il Plesso & privo di una linea fissa per telefono da utilizzare anche in caso di emergenza.

Nel salone si segnalano gli “agganci” di un termosifone mai montato e che costituiscono un pericolo grave.
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Plesso Sorrenti: Scuola dell'Infanzia

Riparazione delle tapparelle nelle sezioni B e D e di n.°2 tapparelle “Porta-finestra”;

Manca 1 termosifone nel salone del quale presenti gli agganci, pericolosi per I’incolumita dei bambini;
Riparazione tetto bagni;

Riparazione lavabo che perde acqua;

Copertura con pannello della centralina dei termosifoni.
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11 Plesso di Via del Sole/Sottoferrovia, di recente consegna non presenta alcun problema dal punto di vista della

sicurezza.

6. Conclusioni.

La difettosa/mancanza della documentazione dei singoli Plessi denota e genera, di conseguenza, non solo una
mancanza di assolvimento ad obblighi normativi vigenti in materia di Sicurezza nei luoghi di Lavoro (D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.), ma anche ed ancor pill grave uno stato d’insufficienza e di pericolo nella corretta fruizione degli



spazi da parte degli alunni, docenti, amministrativi, personale ATA e/o altri, quindi una insufficiente gestione in
sicurezza sia delle attivita scolastiche che di una Emergenza improvvisa ed immediata.

Tali inadempienze sono state piu volte rappresentate, dal Legale Rappresentante dell’Istituto Comprensivo Statale
“Elena Lucrezia Cornaro Piscopia”, alle diverse Amministrazioni che, nel tempo, si sono susseguite alla guida

del Comune di Crosia.

Con la presente si ha fiducia che le S.V. Ill.me in indirizzo, possano presto valorizzare quanto necessario €, con
un attento programma di interventi, dare contezza a quanto le vigenti norme di sicurezza obbligano I'Ente

Comunale.
Si resta in attesa di un Vostro gradito riscontro.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Rachele Anna Donnici

1l presente documento & firmato digitalmente ai sensi
¢ per gli effetti del c¢.d. Codice dell”’ Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.



